MONTAVIMO IR NAUDOJIMO

VADOVAS

“Vivax All in One” SPLIT
Vidaus blokas su talpa

SVARBI PASTABA: u

Lai acia, kad jsigijote masy produkta,
Prie$ naudodami jrenginj, atidZiai perskaitykite §j vadova ir laikykite ji naudojimui ateityje.
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1 SAUGOS PRIEMONES

Cia saugos priemonés yra suskirstytos j toliau pateiktas riisis. Jos yra svarbios, todél batinai atidZiai jy laikykités. Prie$
naudodami jrenginj, atidziai perskaitykite §j vadova ir laikykite jj naudojimui ateityje.

PAVOJUS, |SPEJIMAS, ATSARGIAI IR PASTABA simboliy reikdmés.

/A PAVOJUS

Nurodo neiSvengiamai pavojingg situacija, kurios neiSvengus, istiks mirtis ar sunkus suzalojimas.

A\ |SPEJIMAS

Nurodo neiSvengiamai pavojingg situacija, kurios neiSvengus, iStiks mirtis ar sunkus suzalojimas.

/A\ ATSARGIAI

Nurodo potencialiai pavojingg situacijg, kurios neiSvengus, galima nesunkiai ar vidutiniskai susizeisti.
Jis taip pat naudojamas jspé&jimui apie nesaugy naudojima.

QO PASTABA

Nurodo situacijas, kurios gali sukelti tik atsitikting zalg jrangai ar turtui.

/\ ]SPEJIMAS

e Netinkamai sumontavus jrangg ar priedus, gali jvykti elektros smuagis, trumpasis jungimas, nuotékis, gaisras
ar padaryta kita Zala jrangai. Batinai naudokite tik tiekéjo pagamintus priedus, specialiai sukurtus Siai jrangai, ir
jsitikinkite, kad montavimo darbus atliks profesionalas.

® Visas Siame vadove aprasytas veiklas turi atlikti licenzijuotas technikas. Montuodami jrenginj arba atlikdami
techninés priezilros darbus, bitinai dévekite tinkamas asmens apsaugos priemones, pvz., pirstines ir apsauginius
akinius.

>

Démesio: gaisro / degiy
medziagy pavojui

/A |SPEJIMAS

Techniné priezidra atliekama tik pagal jrangos gamintojo rekomendacijas. Techniné priezidra ir remontas,

agentus asmeniui.
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Specialis reikalavimai R32 Saldymo agentui
A\ |SPEJIMAS
* NELEISKITE Saldymo agentui nutekéti. Netoliese negali bati atviros liepsnos.

* Atminkite, kad R32 $altnesis neturi kvapo.

A\ |SPEJIMAS

Prietaisas turi bati laikomas taip, kad baty iSvengta mechaniniy pazeidimy, gerai védinamoje patalpoje, be
nuolat veikian¢iy uzdegimo $altiniy (pvz., atvira liepsna veikiantis dujy prietaisas).

O PASTABA

e Pakartotinai NENAUDOKITE jau naudoty sujungimy.

e Sujungimai tarp Saldymo agento sistemos daliy turi bati prieinami priezidros tikslais.

A\ |SPEJIMAS

Isitikinkite, kad montavimas, aptarnavimas, techniné priezidra ir remontas atitinka instrukcijas ir galiojancius
teisés aktus (pvz., Nacionalinius dujy reglamentus) ir juos vykdo tik jgalioti asmenys.

Q PASTABA

e Vamzdynas turéty bati apsaugotas nuo fiziniy pazeidimy.

e Vamzdynai turi bati kiek jmanoma trumpesni.

Jei bendras SaltneSio kiekis sistemoje yra <1,84 kg, reikalavimy papildomam minimaliam grindy plotui néra.

Jei bendras 3SaltneSio kiekis sistemoje yra 21,84 kg, turite laikytis papildomy minimaliy reikalavimy grindy plotui, kaip
aprasyta Sioje schemoje. Schemoje naudojamos Sios lentelés esancios 5 puslapyje: ,1 lentelé. Didziausias leidziamas
Saldymo agento kiekis vidiniame bloke®, ,2 lentelé. Minimalus grindy plotas vidaus blokui“ ir ,3 lentelé. Maziausias
natdralaus védinimo atidaromy angy plotas vidiniam blokui“.
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Informacija i§ montuotojo:

Pradzia = Gretimos B patalpos plotas (AroomB) (m2)

— . Norédami apskaiciuoti bendrg minimaly
nformacija i$ montuotojo:
Bendras $aldymo agento kiekis (mc)(kg) grindy plota (Amintotal) (m2) , reikalinga
visam Saldymo agento kiekiui, naudokite 5

Patalpos plotas A (AroomA)(m2)
puslapyje esancig 2 lentele (mc).

Norédami apskaiciuoti didZiausig A

p

(mmax) (kg), naudokite 5 puslapyje

esancCig 1 lentele.

ne

Amm tota\SAroomA"' Aroo mB?

atalpos leisting Saldymo agento kiekj

Nustatykite Saldymo agento kiekj

vir§ijantj mmax(dm)(kg).(dm=mc-max)

taip

Jrenginys gali bdti montuojamas A Norédami apskaiciuoti maziausig

natdralaus védinimo angos plotg tarp A ir

patalpoje be papildomy patalpy dydzio Susisiekite su pardavéju

ar védinimo reikalavimy. B patalpy (VAmin)(cm2), naudokite 3

lentele, esancig 5 psl.

%

|renginj galima sumontuoti A patalpoje, jei:

= Tarp Air B patalpy yra 2 ventiliacijos angos (visg laikg atidarytos), 1 virSuje ir 1 apacioje.

= Apatiné anga. Apatiné anga turi atitikti minimalius ploto reikalavimus (VAmin). Ji turi bati kuo arciau grindy. Jei ventiliacijos anga prasideda nuo
grindy, aukstis turi bdti 220mm. Angos apadia turi bati <100mm nuo grindy. Maziausiai 50% reikiamo angos ploto turi bati <200mm nuo grindy.
Visas angos plotas turi bati <300mm nuo grindy.

= VirSutinis anga. VirSutinés angos plotas turi bati didesnis arba lygus apatinei angai. VirSutinés angos apacia turi bati bent 1,5 m vir§ apatinés

angos virSaus. .
= Védinimo angos j iSore NERA laikomos tinkamomis védinimo angomis (nes vartotojas gali jas uzblokuoti, kai Salta).

A - EVAmin B

>1.8m

- EVAmin

a - Vidinis blokas
A - patalpa, kurioje sumontuotas vidinis blokas.
B - patalpa $alia A patalpos.

Air B patalpy bendras plotas turi bati = 6.9 m2.
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1 lentelé. Didziausias leidZiamas Saldymo agento kiekis vidiniame bloke

A (m?)

DidZiausias leidZziamas $aldymo agento kiekis kambaryje (M4 )(kg)

room

6.9
7.0
8.0
9.0
10.0

11.0
12.0

H=1230mm(100/190)
1.85
1.87
1.98
2.13
2.23
2.34
2.44

A

-
47
5.0
5.5
6.0
6.5

7.0
7.5

8.0

DidZiausias leidZiamas $aldymo agento kiekis kambaryje (m

max)

(kg)

H=1500mm(100/240,160/240)
1.85

1.93
2.01
2.10
2.19
227
2.34
244

2 lentelé. Minimalus grindy plotas vidaus blokui

Minimalus grindy plotas (m2)
m,(kg)
H=1230mm(100/190)

1.85 6.90
1.90 7.31
1.95 7.70
2.00 8.10
2.05 8.51
2.10 8.93
2.15 9.36
2.20 9.80
2.25 10.3
2.30 10.7
2.35 11.2
2.40 11.7
2.45 12.2

m,(kg)

1.85
1.90
1.95
2.00
2.05
2.10
2.15
2.20
2.25
2.30
2.35
2.40
2.45

Minimalus grindy plotas (m2)

H=1500mm(100/240,160/240)
4.70
4.92
5.18
5.45
5.72
6.01
6.30
6.59
6.89
7.20
7.52
7.84
8.10

3 lentelé. Maziausias naturalaus veédinimo atidaromy angy plotas vidiniam blokui
MaZiausias védin. atidarymy angy plotas (cm2) MazZiausias védin. atidarymy angy plotas (cm2)
m, | m_. |dm=m_-m__ (kg)
H=1230mm(100/190) H=1500mm(100/240,160/240)

241 03 2.1 375 290
241 | 05 1.91 350 280
241 | 07 1.71 330 268
241 | 09 1.51 S5 258
241 | 11 1.31 302 247
241 | 1.3 1.1 278 228
241 | 15 0.91 245 200
241 | 17 0.71 203 167
241 | 19 0.51 154 126
241 | 21 0.31 98 80

OPASTABA

Reiksmé "montavimo aukstis (H)" yra atstumas nuo vidinio jrenginio Zemiausio Saldymo agento vamzdyno tasko
iki grindy.
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A\ PAVOJUS

Prie$ liesdami elektriniy gnybty dalis, iSjunkite maitinimo jungikl].

Nuémus techninés priezitros skydus, veikiancias dalis galima lengvai paliesti netycia.

Niekada nepalikite jrenginio be prieziliros montavimo ar techninés prieziiros metu nuémus aptarnavimo skydelj.
Darbo metu ir iSkart po jo nelieskite vandens vamzdziy, nes vamzdziai gali bati karsti ir gali nudeginti rankas. Kad
nesusizeistuméte, duokite laiko vamzdziams atvésti arba batinai mavékite apsaugines pirstines.

Nelieskite jungikliy Slapiais pirStais. Liesdami jungiklj Slapiais pirstais, galite sukelti elektros smug;.

Prie$ liesdami elektrines dalis, iSjunkite visa galimg jrenginio maitinima

A\ ISPEJIMAS

ISmeskite atlikusius plastikinius pakavimo maiSelius; neleiskite vaikams zaisti su jais. Vaikai gali uzdusti zaisdami
su plastikiniais maiseliais.

Saugiai iSmeskite pakavimo medziagas (vinis ar kitas metalines ar medines dalis), kurios gali suzeisti.

Paprasykite savo pardavéjo ar kvalifikuoto personalo atlikti montavimo darbus pagal §j vadovg. Nemontuokite
irenginio patys. Netinkamai sumontavus, gali nutekéti vanduo, istikti elektros smagis ar kilti gaisras.

Montavimo darbams naudokite tik nurodytus priedus ir dalis. Nenaudojant nurodyty daliy, gali nutekéti vanduo,
iStikti elektros smagis, kilti gaisras arba jrenginys gali nukristi nuo jo laikiklio.

Sumontuokite jrenginj ant pamato, galin¢io atlaikyti jo svorj. Dél nepakankamo pamato stiprumo jranga gali nukristi
ir suzeisti aplinkinius zmones.

Atsizvelgdami | stipry veéjg atlikite nurodytus montavimo darbus. Dél netinkamy montavimo darby jranga gali
nukristi.

|sitikinkite, kad naudodamas atskirg elektros grandine, visus elektros darbus atlieka kvalifikuotas personalas pagal
vietinius jstatymus ir kitus teisés aktus bei S§j vadova. Nepakankamas maitinimo grandinés pajégumas arba
netinkama elektros instaliacija gali sukelti elektros smugj ar gaisra.

Bdtinai pagal vietinius jstatymus ir kitus teisés aktus jdiekite jzeminimo grandinés pertraukiklj. Nejdiegus jzeminimo
grandinés pertraukiklio, gali kilti elektros smigis ar gaisras.

Isitikinkite, kad visi laidai yra saugis. Naudokite nurodytus laidus ir jsitikinkite, kad gnybty jungtys ar laidai yra
apsaugoti nuo vandens ir kity neigiamy iSoriniy jégy. Nepatikimas prijungimas ar tvirtinimas gali sukelti gaisra.
Prijungdami maitinimo jvada, praveskite laidus taip, kad galétumeéte tvirtai pritvirtinti priekinj skyda. Jei priekinis
skydas néra vietoje, gnybtai gali perkaisti, sukelti elektros smagius ar gaisrg.

Baige montavimo darbus patikrinkite, ar néra Saldymo agento nuotékio.

Niekada nelieskite bet kokio iS sistemos prasiskverbianc¢io Saldymo agento, nes tai gali sukelti stipry nusalimg ar
nudegimg. Nelieskite Saldymo agento vamzdZiy darbo metu ir iSkart po jo, nes Saldymo agento vamzdziai gali bati
karsti arba Salti, atsizvelgiant j tai pro kur Saldymo agentas teka (vamzdyna, kompresoriy ar kt.). Palietus Saldymo
agento vamzdzius galimi nudegimai ar nuSalimai. Norédami iSvengti suzeidimy, leiskite vamzdziams grjzti j
normalig temperatirg arba, jei turite juos liesti, batinai mavékite apsaugines pirstines.

Veikimo metu ir iSkart po jo nelieskite vidiniy daliy (siurblio, atsarginio Sildytuvo ir kt.). Paliete vidines dalis, galite
nudegti. Kad nesusizeistuméte, leiskite vidinéms dalims grjzti j normalig temperatirg arba, jei turite jas liesti, batinai
maveékite apsaugines pirstines.

/\ ATSARGIAI

|zeminimo varza turéty atitikti vietinius jstatymus ir kitus teisés aktus.

|zeminkite jrenginj

Nejunkite jzeminimo laido prie dujy ar vandens vamzdziy, zaibolaidzZiy ar telefono jzeminimo laidy.
Neteisingai atliktas jzeminimas gali sukelti elektros smigj.

- Dujy vamzdziai: nutekéjus dujoms, gali kilti gaisras arba sprogimas.

- Vandens vamzdziai: kietieji vinilo vamzdeliai néra veiksmingas jzeminimas.

- ZaibolaidZiai ar telefono jzeminimo laidai: jtampos ar srovés ribines vertés gali nejprastai padidéti j jas trenkus
Zaibui
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A\ ATSARGIAI

Siekiant iSvengti trikdziy ar triukSmy, maitinimo laida prijunkite maziausiai 1 metro atstumu nuo televizoriy ar radijo
imtuvy. (Priklausomai nuo radijo bangy, 1 metro atstumas gali bati nepakankamas triukSmui pasalinti.)

Neplaukite jrenginio. Tai gali sukelti elektros smagj ar gaisra. Prietaisas turi bati sumontuotas laikantis nacionaliniy

elektros instaliacijos taisykliy. Esant pazeistam maitinimo laidui, siekiant iSvengti pavojaus, jj turi pakeisti gamintojas, jo
techninés priezilros atstovas ar kvalifikuoti asmenys.

Nemontuokite jrenginio Siose vietose:

- Ten, kur yra mineralinés alyvos, purskiamos alyvos ar gary dulksna. Plastikinés dalys gali deformuotis, to pasekoje
atsilaisvinti ir praleisti vanden;.

- Kur susidaro ésdinancios dujos (pvz., sieros ragsties dujos). Dél variniy vamzdziy ar lituoty daliy korozijos gali pratekéti
Saldymo agentas.

- Kur yra jranga, skleidzianti elektromagnetines bangas. Elektromagnetinés bangos gali sutrikdyti valdymo sistema ir sukelti
jrangos veikimo sutrikimus.

- Kur gali nutekéti degios dujos, ore yra susikaupes anglies pluostas ar degios dulkés arba kur tvarkomos lakiosios degiosios
medziagos, tokios kaip dazy skiediklis ar benzinas. Tokio tipo dujos gali sukelti gaisra.

- Kai ore yra daug druskuy, pavyzdZiui, netoli vandenyno.

- Ten, kur jtampa labai svyruoja, pavyzdziui, gamyklose.

- Transporto priemonése ar laivuose.

- Kur yra ragsc€iy ar Sarminiy gary.

Sj prietaisg gali naudoti 8 mety ir vyresni vaikai bei asmenys, turintys ribotas fizines, jutimines ar psichines galimybes arba

pavojus. Vaikai neturéty zaisti su jrenginiu. Vaikai neturéty valyti ir aptarnauti jrenginio be priezidros.

Vaikus reikia prizidreti, kad jie nezaisty su prietaisu.

Jei pazeistas maitinimo laidas, jj turi pakeisti gamintojas arba jo techninés priezitros atstovas arba kvalifikuotas asmuo.
UTILIZAVIMAS. Neismeskite Sio produkto kaip nertsiuoty komunaliniy atlieky. Tokias atliekas reikia rinkti atskirai specialiam
apdorojimui. NeiSmeskite elektros prietaisy kaip komunaliniy atlieky, naudokite atskirus surinkimo jrenginius. Norédami gauti

informacijos apie turimas surinkimo sistemas, susisiekite su vietine valdzia. Jei elektros prietaisai bus iSmesti | sgvartynus,
pavojingos medziagos gali patekti j gruntinius vandenis ir patekti j maisto grandine, pakenkdamos jasy sveikatai ir gerovei.

Montavimg turi atlikti profesionalGs technikai, laikydamiesi nacionaliniy elektros instaliacijos montavimo nuostaty ir Sio
vadovo. Visy poliy atjungimo jtaisas, kuriame tarp visy poliy atstumas yra maziausiai 3 mm, ir likutinés sroves jtaisas (RCD),
kurio nominalioji verté nevirsija 30mA, pagal nacionalines taisykles turi bati jmontuotas stacionariai.

Prie§ montuodami laidus / vamzdynus, jsitikinkite, kad jrengimo zonose (sienose, grindyse ir kt.) néra vandentiekio, dujy ar
elektros instaliacijos.

PrieS montuodami patikrinkite, ar vartotojo maitinimo linija atitinka jrenginio elektros instaliacijos reikalavimus (jskaitant
patikima jzeminima, nuoték| ir laido skersmens elektros apkrovg ir kt.). Nesilaikant gaminio elektros instaliacijos reikalavimy,
gaminj montuoti draudziama.

Montuojant kelis jrenginius centralizuotai, patvirtinkite trifazio maitinimo Saltinio apkrovos balansg, keli jrenginiai negali bati
montuojami toje pacioje trifazio maitinimo Saltinio fazeje.
Irenginys turéty bdti tvirtai pritvirtintas. Jei reikia, panaudokite papildomas tvirtinimo medziagas.

Q PASTABA

- Siame oro kondicionavimo jrenginyje yra fluorinty dujy. Norédami gauti konkregios informacijos apie dujy rasj ir kiekj,
zidrékite atitinkama etikete ant paties jrenginio. Turi bati laikomasi nacionaliniy reglamento taisykliy.

- Sio jrenginio montavima, technine prieZitirg, aptarnavima ir remontg turi atlikti atestuotas specialistas.

- Produkto iSmontavima ir utilizavima turi atlikti sertifikuoti specialistai.

- Jei sistemoje yra jdiegta nuotékio aptikimo sistema, ja reikia tikrinti bent kas 12 ménesiy. Patikrinus, ar jrenginyje néra
nuotekiy, rekomenduojama tinkamai registruoti visus patikrinimus.

Apie fluorintas dujas
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2 PRIEDAI

2.1 ISpakavimas

Pakuotés nuémimas

)

2-1 pav.

2-2 pav.

Montavimo detalés

Montavimo detalés

M6 varinés verzlés
dangtelis

Savarza

L. Kiekis Kiekis
Pavadinimas Forma Pavadinimas Forma
100/190 | 100/240 | 160/240 100-190 | 100-240 | 160-240
= .. ~)s
Montavimo ir naudotojo 1 1 1 M9 Varing verZle @ 1 1 1
vadovas (Si knyga)
— M16 Varing verzlé & 1 1 1
Naudojimo vadovas 1 1 1 : R
Y formos filtras 3& 1 1 1
M16 Ve:,””és verziés 1 1 1 |Laidinio valdiklio =
dangtelis naudojimo instrukcija 1 1 1
M9 varinés verzlés 1 1 1
dangtelis Peréjimas 9.52-6.35 ﬁ) 1 1 1
Uztrauktukas L=200 d 2 2 2
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2.2 Pasalinkite medinj pagrinda

* I8sukite 4 varztus i$§ medinio pagrindo (Zr. 2-3 pav.)

» Keturi Zzmonés pakelia jrenginj ir laiko uz metaliniy tvirtinimo detaliy kai vienas i$ jy iStraukia medinj pagrindg (zr. 2-4 pav.)

 ISsukite 8 varztus i§ metaliniy tvirtinimo detaliy ir nuimkite jas (zr. 2-5 pav.)

- Bukite atsargus kai keliate jrenginj ir iStraukiate medinj pagrinda.

» Atsargiai transportuokite jrenginj, kad jo pakuoté nebidty pazeista. Nenuimkite pakuotés kol jrenginys nestovi savo montavimo vietoje.
Tai padés apsaugoti jrenginj ir valdymo pultelj nuo pazeidimy. Silumos siurblys gali biti transportuojamas TIK VERTIKALIAL.

» Ant jrenginio virSaus yra ,Montavimo ir naudotojo vadovas® bei gamintojo tiekiami priedai. Blkite atsargus!

 |renginio pakélimui reikia keturiy zmoniy, nes jrenginys yra sunkus.

2-3 pav. 2-4 pav.

e o
s ‘
e e

2-5 pav.

3 MONTAVIMO VIETA

A\ |SPEJIMAS

e Nemontuokite vidinio jrenginio Salia miegamojo kambario.

e Sidlome jj montuoti garaze, pagalbinéje patalpoje, koridoriuje, risyje ar skalbykloje.

® Batinai imkités tinkamy priemoniy, kad mazi gyvinai nesinaudotu jrenginiu kaip prieglauda .

* Mazi gyvanai, besilieCiantys su elektros dalimis, gali sukelti gedimg, dimus ar gaisrg. Nurodykite klientui, kad aplink
irenginj baty Svaru.

* |ranga néra skirta naudoti sprogioje aplinkoje.

e Prijunkite virSutinius vamzdzius arba uZpildykite talpg vandeniu iSkart pasalinus medinj pagrinda, kad jrenginys
neapvirsty.
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Pasirinkite montavimo vieta, kurioje tenkinamos Sios salygos ir kuri suderinta su klientu.

- Gerai védinamos vietos.

- Saugios vietos, kurios gali atlaikyti jrenginio svorj ir vibracijg ir kur jrenginj galima sumontuoti tolygiai.

- Vietos, kuriose néra degiy dujy ar produkto nutekéjimo galimybés.

- Vietos, kuriose yra pakankamai erdves aptarnavimui.

- Vietos, kuriose jrenginiy vamzdyny ir laidy ilgis nevirsija leistiny riby.

- Vietos, kuriose i$ jrenginio nutekéjes vanduo negali pakenkti aplink esantiems daiktams, baldams ir pan. (pvz., jei
uzsikim$es iSleidimo vamzdis).

- Nemontuokite jrenginio vietose, kurios daznai naudojamos kaip darbo vieta atliekant statybos darbus (pvz., Slifuojant ir
pan.). Kur susidaro daug dulkiy, jrenginys turi bati uzdengtas.

- Nedékite jokiy daikty ar jrangos ant jrenginio virSutinés plokstés.

- Negalima lipti, sédéti ir stoveéti ant jrenginio.

- sitikinkite, kad laikantis atitinkamuy vietiniy jstatymy ir kity teisés akty, imamasi pakankamy atsargumo priemoniy esant
Saldymo agento nuotékiui.

- Nemontuokite jrenginio arti jaros ar vietoje kur yra daug korozijg sukelian¢iy veiksniy.

Kai jrenginj montuojate véjuotoje vietoje, atkreipkite démesj j Zemiau pateikiamus nurodymus.

Normaliomis montavimo saglygomis naudokités Zzemiau pateikiamais paveiksléliais:

Q ATSARGIAI

Vidinis blokas turéty bati jrengtas sausoje patalpoje, kitu atveju nebus uztikrinamas jrenginio ir vartotojo saugumas.

Vidinis blokas turi bati statomas ant grindy patalpose, kurios atitinka Siuos reikalavimus:

Montavimo vietoje néra Salcio.
Vieta aplink jrenginj yra pakankama aptarnavimui (zr. 4-2 pav.)
Yra sudarytos salygos saugiam kondensato ir apsauginio voztuvo vandens nutekéjimui

Q ATSARGIAI

Irenginiui veikiant vésinimo rezimu, ant vandeninés sistemos vamzdziy gali susidaryti kondensatas. sitikinkite, kad lasantis
vanduo nepazeis jasy baldy ir kity prietaisy.

4 MONTAVIMAS
4.1 Matmenys:

3456 7 8 P1re ] %
2o OGO ©- e ©9Q0©:
1@ 90 29,

910 910
I\
@)
(o}

600

4-1 pav.
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unit:mm

NO. NAME NO. NAME
1 Saldymo agento dujy jungtis 5/8 " - 4 UNFF 6 Grjztamo (8ildymui/vésinimui) vandens jungtis R1 “
2 Saldymo agento skyséio jungtis 3/8" -14UNF 7 Tiekiamo (Sildymui/vésinimui) vandens jungtis R1 “
3 Buitinio karsto vandens i$éjimas R3/4" 8 Drenazo jungtis @25
4 Buitiqio karéto‘vandens recirkuliacijos pajungimas 9 Saulés modulio cirkuliacijos iSéjimas (pagal poreikj)
(jungiama verzle).
5 Salto geriamo vandens pajungimas 10 Saulés modulio cirkuliacijos jéjimas (pagal poreikj)

e Jungtys nurodytos punktyrine linija apibréztame plote naudojamos pagal poreik;.

4.2 Reikalavimai montavimui

Vidinis blokas yra supakuotas dézéje su apsauginiais kampais.

Gavus jrenginj reikia patikrinti ir apie bet kokig zalg nedelsiant pranesti vezejo pretenzijy agentui. -

Patikrinkite, ar visi vidinio bloko priedai yra komplekte.

Siekiant iSvengti pazeidimy transportavimo metu, jrenginj gamintojo pakuotéje privezkite kiek jmanoma arciau galutinés jo jrengimo

vietos.
e Kai vandens talpa yra tuscia, maksimalus vidinio jrenginio su jmontuotta talpa svoris siekia 158kg, dél to jis turi bati keliamas

pasitelkiant specialg jranga.

4.3 Reikalavimai aptarnavimo vietai
2100 =300

300

2600

Vienatai: mm

4-2 pav.

4.4 Vidaus bloko montavimas

Nukelkite jrenginj nuo medinio pagrindo ir pastatykite ant grindy. Nustumkite jrenginj j montavimo vietg

Pareguliuokite aukstj kojeliy pagalba (zr.4-3 pav.) norédami kompensuoti grindy nelygumus. Maksimalus leidZziamas nuokrypis yra 1°
(2r. 4-4 pav.)

Bikite ypac¢ atsargis su reguliavimo kojelémis, kai jrenginys yra ant grindy. Venkite stipraus prietaiso nstumdymo, nes tai gali sulauzyti
kojeles.

Kiekviena tvirtinimo kojele galima reguliuoti iki 30mm, taciau laikykite jas visas gamyklos nustatytoje padétyje, kol jrenginys nebus
pastatytas | jo montavimo vietg.
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4-4 pav.

5 SALDYMO AGENTO VAMZDYNAS

Dél visy Saldymo agento vamzdZiy tarp vidinio ir iSorinio bloky montavimo instrukcijy ir specifikacijy zidrékite j "Montavimo ir
naudotojo vadovg Optimus Pro split lauko blokas.

e Pakankamai priverzkite verzle (Zr.5-3 pav.) ISorinis Sukimo Papildomas sukimo
o Patikrinkite uzverzimo sukimo momentg (Zr. j lentele desinéje) diam. @ |momentas (N.cm}  momentas (N.cm)
e Priverzkite verzliarak&iu ir dinamometriniu raktu(zr. 5-4 pav. $6.35 1500 1600
e Apsauginé verzlé yra vienkarting, jos negalima pakartotinai naudoti. (153kgf.cm) (16§gggcm)
Panaudotg reikia pakeisti nauja (2r. 5-5 pav.). $9.52 (ZSEESEW) (265kgfcm)
b 16 4500 4700
(459kgf.cm) (479kgf.cm)

/A\ ATSARGIAI

® Jungdami Saldymo agento vamzdzius visada naudokités dviem verzliarakciais uzverzti ar atlaisvinti verzles (zr. 5-4 pav.). Kitu
atveju pazeisite vamzdyno jungtis ir tai lems nuotékj.

® Jeigu vidinis jrenginys montuojamas su i$oriniu 4/6kW jrenginiu, ant vidinio jrenginio skyséio pusés $aldymo agento vamzdzio
turi bati sumontuojamas peréjimas 9.52-6.35 (Zr. lentele 8 puslapyje ir 5-2 pav.). Peréjimas nereikalingas su kitais iSoriniais
irenginiais (8/10/12/14/16kW).

mQ‘Nb"f_

Vidinio bloko vamzdynas Laisva verzlé Vamzdynas

5-1 pav. 5-2 pav. 5-3 pav.

a - Saldymo agento skyscio pusés jungtis
b - Saldymo agento dujinés pusés jungtis

Verzlés dangtelis

T

5-4 pav. 5-5 pav.
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Q ISPEJIMAS

e Per didelis sukimo momentas montavimo metu gali sulauzyti verZle.

e Pakartotinai naudojant valcuotas jungtis, reikia i$ naujo uzvalcuoti vamzdj.

6 VANDENINES DALIES VAMZDYNAS

6.1 Sildymo (vésinimo) vamzdyno pajungimas

Siekiant palengvinti aptarnavimg ir priezidra, reikia sumontuoti du uzdarymo voztuvus (tiekiami atskirai) ir vieng virsslégio
apéjimo voztuvag. Du uzdarymo voztuvai turi bati sumontuoti ant patalpy Sildymo (vésinimo) vandens grjztamo ir tiekiamo
vamzdZziy.

6-1 pav.

1. Prijunkite uzdarymo voztuvus prie jrenginio.
2. Prijunkite patalpy Sildymo (vésinimo) vamzdzius prie uzdarymo voztuvy.

6.2 Karsto vandens vamzdyno pajungimas

6-2 pav.

Uzdarymo voztuvas turi bati sumontuotas ant jrenginio $alto vandens jvado.

1. Prijunkite uzdarymo voztuva prie vidinio jrenginio Salto vandens jvado.

2. Prijunkite Salto vandens vamzdj prie uzdarymo voztuvo.

3. Prijunkite buitinio kar§to vandens vamzdj prie vidinio jrenginio kar§to vandens tiekimo
jungties.

13



6.3 Recirkuliacijos vamzdyno pajungimas

Jei reikalinga buitinio karsto vandens recirkuliacijos funkcija, reikia prijungti recirkuliacijos vamzdj.

1. Nusukite vidinio bloko recirkuliacijos vamzdyno jungties akle.
2. Prijunkite recirkuliacijos vamzdj prie vidinio jrenginio.

6-3 pav.

6-4 pav.
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6.4 Drenazinio vamzdzio pajungimas prie jrenginio

Vanduo nutekéjes i$ apsauginio voztuvo ir kondensatas, surenkami j drenazo inda.
ISleidimo zarna turi bati prijungta prie drenazo sistemos vamzdzio.
Drenazo vamzdj naudodami gumine jungtj sujunkite su kanalizacijos sistema.

Guminé jungtis

/
S~ 1 Kanalizacija

6-5 pav.

6.5 Saulés kolektoriy cirkuliacijos vamzdynas (jei reikia)

Jeigu yra suprojektuota saulés kolektoriy sistema, saulés kolektoriy cirkuliacijos vamzdziai turi bati prijungti prie vidinio bloko

13

atitinkamy jungciy.

6-6 pav.
6.6 Vandens kontiiro vamzdyno izoliavimas

Visa vandens sistema, jskaitant visus vamzdzius, turi bati izoliuoti, kad vésinimo metu nesusidaryty kondensatas, nesumazéty
Sildymo ir vésinimo pajégumai, taip pat baty iSvengta iSorinio vandens vamzdzio uz$alimo ziema. Izoliaciné medziaga turi bati bent B1
atsparumo ugniai kategorijos ir atitikti visus galiojancius teisés aktus. Sandarinimo medziagy storis turi bati ne mazesnis kaip 13mm,
kai izoliacijos Silumos laidumas - 0,039 W/mK, kad iSorinis vandens vamzdynas neuzsalty.

Jei lauko aplinkos temperatira yra aukstesné nei 30°C, o santykinis drégnumas didesnis nei 80%, sandarinimo medziagy storis turéty
bati bent 20mm, kad bty iSvengta kondensacijos susidarymo ant izoliacinés medziagos pavirSiaus.

6.7 Vandens kontiro prieSuzsaliminé apsauga

Visos vidinés hidraulinés dalys yra izoliuotos, kad sumazéty Silumos nuostoliai. Sistemos vamzdyng taip pat privaloma izoliuoti.

Siekiant apsaugoti visg sistema nuo uzsalimo programinéje jrangoje yra specialiy funkcijy, naudojanciy Silumos siurblj ir atsarginj
el.Sildytuvg (jei jis yra prieinamas). Vandens temperatirai sistemoje nukritus iki tam tikros vertés, jrenginys Sildys vandenj

naudodamas Silumos siurblj, elektrinj el.Sildytuvg arba atsarginj el. Sildytuvg. Apsaugos nuo uzsalimo funkcija iSsijungs tik tada, kai
temperatira pakils iki tam tikros vertés.

Nutrlikus elektros tiekimui, aukS€iau paminétos funkcijos neapsaugoty jrenginio nuo uzsalimo.

/A ATSARGIAI

|renginiui ilga laikg neveikiant, jsitikinkite, kad jrenginys yra nuolat jjungtas j elektros tinklg. Norint nutraukti maitinimg, sistemos
vamzdyne esantj vandenj batina isleisti, kad iSvengti cirkuliacinio siurblio ir vandeninés sistemos sugadinimo jai uzSalus. IS sistemos
iSleidus vandenj, taip pat reikia iSjungti jrenginio maitinima.
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Vanduo patekes | srauto jungiklj, negali i$ jo visiSkai iStekéti ir gali uzsalti, kai temperatira yra pakankamai zema. Srauto
jungiklj reikia nuimti ir iSdziovinti, tada jj galima vél jmontuoti j jrenginj

Cia reikalingas dZiovinimas

6-7 pav.

Q PASTABA

1. Pasukite prie$ laikrodZio rodykle, iSimkite srauto jungiklj.
2. VisiSkai iSdziovinkite srauto jungiklj.

A\ |SPEJIMAS

Bikite atsargis — montavimo metu naudodami pernelyg didele jega nedeformuokite jrenginio vamzdyno. Deformavus
vamzdynag, jrenginio veikimas gali sutrikti.

| vandens kontlrg patekus oro, dregmes ar dulkiy, gali kilti problemy. Todél jungdami vandens kontlrg visada atsizvelkite j Siuos
dalykus:

Naudokite tik Svarius vamzdzius.

Salindami atplai$as laikykite vamzdzio galg nukreiptg Zemyn.

Kisdami vamzdj per sieng, uzdenkite vamzdzio galg, kad nepatekty dulkés ir neSvarumai.

Jung€iy sandarinimui naudokite gerg sandariklj. Sandarinimas turi atlaikyti sistemos slégj ir temperatira.

Naudodami ne varinius metalinius vamzdzius, batinai izoliuokite dviejy rasiy medziagas vieng nuo kitos, kad iSvengtuméte
galvaninés korozijos.

Kadangi varis yra minksta medziaga, vandens kontdrui prijungti naudokite tinkamus jrankius. Netinkami jrankiai sugadins vamzdzius.

Q PASTABA

Jrenginys turi bati naudojamas tik uzdaroje vandens sistemoje. Naudojimas atviroje sistemoje gali sukelti pernelyg didele vandens
vamzdziy korozijg:

¢ Niekada nenaudokite cinkuoty daliy vandens kontdre. Gali atsirasti pernelyg didelé Siy daliy korozija, nes jrenginio vidinéje
vandens grandinéje naudojami variniai vamzdziai.

¢ Naudojant 3-eigj voztuvg vandens kontire, pageidautina pasirinkti rutulinj 3-eigj voztuva, kad baty uztikrintas visiSkas karsto
vandens ir grindy Sildymo vandens kontaro atskyrimas.

e Kai vandens kontiire naudojami 3-eigiai ar 2-eigiai voztuvai, rekomenduojamas maksimalus voztuvo pavaros uzsidarymo
laikas turéty bati trumpesnis nei 60 sekundziy
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6.8 Sistemos uzpildymas vandeniu

6.8.1 Vandeninio konttro uzpildymas

Prijunkite vandens papildymo vamzdj prie sistemos papildymo voZztuvy ir atidarykite juos.
Isitikinkite, kad visi automatiniai oro iSleidimo voztuvai yra atidaryti (bent 2 pilni apsisukimai).

UZpildykite vandeniu, kol manometras rodo mazdaug 2.0 bar slégj. Naudodami automatinius oro iSleidimo voztuvus, kiek
jmanoma pasalinkite org i$ sistemos

fSistemai veikiant, neuzsukite h
juodo plastikinio dangtelio ant
automat. nuorintojo jrenginio
virsutinéje dalyje. Atidarykite
automatinj nuorintoja,
pasukdami prie$ laikrodZio
rodykle bent 2 pilnus
apsisukimus, kad oras iSeity i$

ksistemos.

QO PASTABA

Pildymo metu gali bati nejmanoma i$ sistemos pasalinti viso oro. Likes oras bus pasalintas per automatinj nuorintojg per
pirmasias sistemos darbo valandas. Véliau gali tekti papildyti sistemg vandeniu.

e Manometre nurodytas vandens slégis skirsis priklausomai nuo vandens temperatiros (didesnis slégis esant aukstesnei
vandens temperaturai). Taciau, norint iSvengti oro patekimo j sistemg, vandens slégis visada turety bati didesnis nei 0.5 bar.

o |renginys gali iSleisti per daug vandens per apsauginj voztuva.

e Vandens kokybeé turety atitikti EN 98/83 EB direktyvas.

* |Ssamig informacijg apie vandens kokybe galite rasti EN 98/83 EB direktyvose

Q PASTABA

e Daugeliu atvejy Sis minimalus vandens kiekis bus pakankamas.
e Patalpose, kuriose yra didelis Silumos poreikis, gali prireikti papildomo vandens sistemoje.

e Kai kiekvienas Sildymo kontdras valdomas pavaromis, svarbu, kad Sis minimalus vandens tdris baty iSlaikytas, net jei visos
pavaros bus uzdarytos.

o Jei kiekvieng patalpos Sildyma (vésinimo) kontlrg valdo voztuvai, virSslégio apéjimo voztuvas (tiekiamas atskirai) turi bati
sumontuotas tarp Sildymo (vésinimo) kontary.

6.8.2 Karsto vandens talpos uZpildymas

O~ ON -

. Atidarykite visus karsto vandens Ciaupus, kad oras galéty pasisalinti i§ sistemos vamzdziy.

. Atsukite Salto vandens tiekimo voztuva.

. ISleide org uzdarykite visus vandens Ciaupus.

. Patikrinkite, ar néra vandens nuotékio.

. Rankiniu badu valdykite sumontuotg apsauginj voztuvg, uztikrindami laisvg vandens pratekéjimg per vandens tiekimo vamzd;.

Q |SPEJIMAS

e Salto vandens jvado slégis turi bati maZesnis nei 1,0 MPa (10 bar). Turi biti sumontuotas i$siplétimo indas ir 10 bar
apsauginis voztuvas (tiekiamas atskirai).

e Sis produktas sukurtas taip, kad atitikty Europos vandens kokybés direktyvg 98/83/EB, pakeistg 2015/1787/ES.
Gaminio eksploatavimo trukmé néra garantuojama, jei naudojamas gruntinis vanduo, pvz., Saltinio vanduo, Sulinio
vanduo, vanduo i$ Ciaupo, kai yra daug drusky ar kity priemaisy, taip pat rtgstinio vandens vietovése. PrieziGros ir
garantinés iSlaidos, susijusios su Siais atvejais, yra kliento atsakomybé.
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7 ELEKTROS INSTALIACIJA

/\ |SPEJIMAS

Pagrindinis automatinis jungiklis ar kitos saugos priemones, turinios kontakty atjungimg visuose poliuose, turi buati
jmontuotos stacionariai pagal atitinkamus vietinius jstatymus ir kitus teisés aktus. Prie$ jungdami, atjunkite maitinimo
Saltinj. Naudokite tik varinius laidus. Niekada neuzspauskite jungiamy laidy ir jsitikinkite, kad jie nesilieCia su vamzdynais
ir astriomis briaunomis. |sitikinkite, kad gnybty jungtys neveikiamos iSorine jéga. Visg elektros instaliacijg ir komponentus
turi sumontuoti licencijuotas elektrikas ir jie turi atitikti atitinkamus vietinius jstatymus ir kitus teisés aktus.

Laidy instaliacija turi bati atliekama vadovaujantis prijungimo schema, pateikta kartu su jrenginiu, ir zemiau nurodytomis
instrukcijomis.

Batinai naudokite atskirg maitinimo $Saltinj. Niekada nenaudokite kito prietaiso maitinimo Saltinio.

Batinai jzeminkite. Negalima jzeminti jrenginio prie komunaliniy vamzdziy, virSjtampiy apsaugos ar telefono jzeminimo.
Neteisingas jzeminimas gali sukelti elektros smugj.

Batinai sumontuokite jZeminimo grandinés pertraukiklj (30 mA). To nepadarius, gali kilti elektros smagis.

Batinai sumontuokite reikiamus saugiklius ar automatinius jungiklius.

7.1 Atsargumo priemonés atliekant elektros instaliavimo darbus

* Pritvirtinkite kabelius taip, kad jie nesiliesty su vamzdziais (ypac auksto slégio puséje).

* Elektros laidus pritvirtinkite kabeliy spaustukais , kaip parodyta paveikslélyje, kad jie neliesty vamzdyno, ypa¢ auksto
slégio puséje.

¢ |sitikinkite, kad gnybty jungtys néra veikiamos iSorinés jégos.

e Montuodami jzeminimo grandinés pertraukiklj jsitikinkite, kad jis suderinamas su daznio keitikliu (atsparus auksto daznio
elektriniam triukSmui), kad bty iSvengta nereikalingo jzeminimo grandinés pertraukiklio suveikimo.

Q PASTABA

|zeminimo grandinés pertraukiklis turi bati 30 mA (<0,1 s) greitaeigis jungiklis

Q PASTABA

e Maksimalus komunikacinio laido ilgis tarp vidinio bloko ir valdiklio yra 50 m.

¢ Maitinimo laidai ir komunikaciniai laidai turi bati instaliuojami atskirai, jy negalima déti j ta patj kanalg. PrieSingu
atveju tai gali sukelti elektromagnetinius trukdzius. Maitinimo laidai ir komunikaciniai laidai neturéty liestis su Saldymo
agento vamzdziu, kad aukstos temperatiros vamzdis nepazeisty laidy. Communication wirings must use shielded
lines.Including indoor unit to outdoor unit PQE line ,indoor unit to controller ABXYE line.

e Komunikaciniai laidai turi bati ekranuoti, ir jungiami prie PQE linijos tarp vidinio ir lauko bloky, bei ABXYE linijos tarp
vidinio bloko ir valdiklio.

e Siame jrenginyje yra integruotas dazniy keitiklis. Sumontavus kondensatoriy reaktyvinés galios padidinimui, ne tik
sumazés galios koeficiento pagerinimo efektas, bet ir dél auk$to daznio bangy kondensatorius gali jkaisti. Niekada
nemontuokite kondensatoriaus reaktyvinés galios didinimui, nes tai gali sukelti avarijg.

e Jranga turi bati jZeminta.

¢ Visa aukstos jtampos jranga, jei ji yra metaliné arba turi jZemintg jungtj, privalo bdti jZeminta.

* \/isa iSoriné apkrovos srové turi bati maziau nei 0,2 A, jei signalo apkrovos srové yra didesné nei 0,2 A, apkrova privalo
bati valdoma per kintamosios srovés kontaktoriy.

7.2 Atsargumo priemonés prijungiant maitinimo saltinj

e Norédami prijungti prie maitinimo Saltinio gnybty plokstés, naudokite apvaly uzspaudziamajj gnybta. Jei dél
neiSvengiamy priezasciy jo negalite naudoti, batinai laikykités Zemiau pateikty nurodymuy.

- Nejunkite skirtingo skerspjavio laidy prie to paties jung&iy gnybto (dél atlaisvinusiy jung¢iy laidai gali perkaisti.) When -

- Jungdami to pacio skerspjavio laidus, junkite juos pagal toliau pateiktg paveikslg.
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7-1 pav.
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e Gnybty varztus priverzkite tinkamu atsuktuvu. Mazi atsuktuvai gali sugadinti varzto galvute ir neleisti tinkamai uzverzti.

e Per daug priverzdami gnybty varztus, galite sugadinti varztus.

¢ Maitinimo grandinéje sumontuokite jZzeminimo grandinés pertraukiklj ir saugiklj.

e |sitikinkite, kad naudojami numatyti laidai, atlikite visus sujungimus ir pritvirtinkite laidus taip, kad iSoriné jéga negaléty
paveikti gnybty.

7.3 Reikalavimai saugos jtaisams

1. Pasirinkite laido skerspjavj kiekvienam jrenginiui atskirai pagal toliau pateiktg lentele.

2. Pasirinkite automatinj jungiklj, kurio kontakty atskyrimas visuose poliuose yra ne mazesnis kaip 3 mm, uztikrinant;
visi8kg atjungima, kai MFA reik8mé naudojama srovés automatams ir liekamosios srovés pertraukikliams parinkti:

Power Current

Sistema Hz |tampa Min. Maks. MCA MFA KW FLA

W) V) \Y) (A) (A (A

100/190(3kW el.gild.) [ 50 | 220-240/1N | 198 264 14.3 / 0.087 0.66

Bazinis 100/240(3kW el.3ild.) [ 50 [ 220-240/1N| 198 264 14.3 / 0.087 0.66
160/240(3kW el.8ild.) |50 | 220-240/1N | 198 264 14.3 / 0.087 0.66
100/190(6kW el.3ild.) | 50 | 220-240/1N | 198 264 26.50 / 0.087 0.66
100/240(6kW el.gild.) | 50 | 220-240/1N | 198 264 26.50 / 0.087 0.66

_Pagal 160/240(6kW el.gild.) |50 | 220-240/1N [ 198 264 26.50 / 0.087 0.66
uzsakyma ™100/190(9kW el.Sild.) | 50 | 380-415/3N | _ 342 456 14.00 / 0.087 0.66
100/240(9kW el.gild.) |50 | 380-415/3N | 342 456 14.00 / 0.087 0.66
160/240(9kW el.3ild.) | 50 | 380-415/3N | 342 456 14.00 / 0.087 0.66

7.4 Pries prijungiant laidus

QO PASTABA

MCA : Maksimali grandinés srové (A)
MFA : Maksimali saugikliy srové (A)

IWPM: Vidinio bloko vandens siurblio variklis
FLA : Pilnos apkrovos srové (A)

1. ISsukite varzta i$ vidinio bloko apatinio kairiojo kampo.
2. Atidarykite priekines duris.
3. Nuimkite elektroninio valdymo bloko dangtel;.

7-2 pav.

19




Aukstos jtampos laidai

s ; Zemos jtampos laidai

7.5 Pagrindinio maitinimo Saltinio prijungimas
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¢ Nurodytos vertés yra didziausios (tikslios vertés pateikiamos elektros duomenyse).

20




Q PASTABA

|zeminimo grandinés pertraukiklis turi bati 30mA (<0,1s) greitaeigis jungiklis. Lankstus laidas turi atitikti 60245|EC
(HO5VV-F) standartus.

7.6 Kity komponenty prijungimas

/ | — | 1 \
I A TR Aol ]l ©) (9
AD-50-010) A260-30-01(6) o © L |
HEEN BN MANU o °
0000 (0000 el o) auTo o
M mm mmm | o H
@
o®Jo o ) o
2 E
@ (e} O O
o
S o |° R
o[elelelo°
o|EEEle ©-
XT1
[Lfal i\fw\in\;w\fm\S,,.\L‘in\;;\;;\ Bl clrsaed | e
L Lo T Tl o PP [ i [T T )
CN11 CN7 CN30
(e () () [¢] [¢] [¢] ©
T H\H%
Kodas Jungiama prie Kodas Jungiama prie
1 SL1 Saulés modulio 26 R2 Signaliné lempute, kad
2 | SL2 jvesties signalas kompresorius veikia
(tiekiama atskirai)
3 H Kambario termostato 30 Ri
41 C jvestis (aukstos 31 [ DFT2 Stig?;liné lempute, kad
H atsilaymo rezimas veikia
155 L1 itampos) CN7 32 | DFT1 | (tiekiama atskirai)
10N = -
5 TToFF| SV1(3-eigis voztuvas) 25| HT | ElSidymo kabelis
. . iSorinis (tiekiamas
BT N (prijungtas gamykloje) 29 N atskirai)
27 | AHS1
7 | 20N 8 Negalimas
8 |20FF| SV2(3-eigis voztuvas) AHS?
171 N
CN11 291 PNC 2 zonos siurblys 1K°d13 Jungiama prie
10 [P_o |Antrinio kontdro 2 | B Laidinis valdiklis
22| N |siurblys /1 zonos siurblys 3 | X (prijungtas
M[ps 4 1Yy gamykloje)
=" Saulés kontdro siurblys
23| N 5 | E
12 | P_d | Karsto vandens CN30 (6 | P
24 | N |recirkuliacijos siurblys 7 | a IZorinis blokas
13, TBH Negalimas 8 E
16| N
14 | IBH1 | Vidinio bloko 9 | H1 Lygiagreciai
17 N | el.Sildytuvas 1 Jungiamas
Bl N 10 | H2 jrenginys
19 |30N | SV3(3-eigis voztuvas)
20 |30FF

Prievadas siuncia valdymo signalg apkrovai. Yra dviejy rasiy valdymo signaly prievadai:

1 tipas — ,sausas kontaktas*
2 tipas - prievadas siuncia signalg su 220 V jtampa. Jei apkrovos srové yra <0,2A, apkrova galima tiesiogiai prijungti

be jtampos.

prie prievado. Jei apkrovos srové yra = 0,2 A, apkrovos prijungimui reikalingas kintamosios srovés kontaktorius.
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7.6.1 komunikacinio laido prijungimas prie iSorinio

7.6.3 Kambario termostatui (Zemos jtampos):

Yra trys termostaty laidy

prijungimo budai (kaip parodyta paveiksléliuose)

ir tai priklauso nuo sistemos tipo.
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C badas \_
(DVIEJY ZONY valdymas) [ _/ —
MAITINIMAS MAITINIMAS
RT1 RT2
1 zona 2 zona

RT1=1# Kambario termostatas

RT2=2# Kambario termostatas

* Abiidas (REZIMO PASIRINKIMO valdymas)
Kambario termostatas (KT) gali atskirai valdyti Sildyma ir

vésinima, kaip ir 4-iy vamzdziy ventiliatorinio konvektoriaus
valdiklis. Kai vidinis blokas prijungtas prie iSorinio
temperattros reguliatoriaus, ,SERVICEMAN" vartotojo
sgsajoje nustatykite ,ROOM THERMOSTAT” j ,MODE SET".
A.1 Kai tarp CL ir COM junggiy yra 12VDC jtampa, jrenginys
veikia vésinimo rezimu.

A.2 Kai tarp HT ir COM junggiy yra 12VDC jtampa, jrenginys
veikia Sildymo rezimu.

A.3 Kai tarp CL—COM ir HT-COM junggiy yra 0VDC jtampa,
jrenginys nustoja veikti Sildymo ir vésinimo rezimu.

A.4 Kai tarp CL—COM ir HT-COM junggiy yra 12VDC jtampa,
jrenginys veikia vésinimo rezimu.

* B budas (VIENOS ZONOS valdymas)
KT siuncia signalg j jrenginj. ,SERVICEMAN® vartotojo
sgsajoje nustatykite ,ROOM THERMOSTAT" j ,ONE ZONE*".
B.1 Kai tarp HT ir COM junggiy yra 12VDC jtampa, jrenginys
isijungia.
B.2 Kai tarp HT ir COM junggiy yra OVDC jtampa, jrenginys
iSsijungia.

« Cbidas (DVIEJY ZONU valdymas)
Jei prie vidinio bloko yra prijungti du kambario termostatai,
~SERVICEMAN* vartotojo sasajoje nustatykite ,ROOM
THERMOSTAT" j ,DOUBLE ZONE".
C.1 Kai tarp HT ir COM junggéiy yra 12VDC jtampa -
jjungiama 1-a zona, kai yra OVDC 1-a zona iSjungiama.
C.2 Kai tarp CL ir COM junggiy yra 12VDC jtampa -
jjungiama 2-a zona priklausomai nuo nustatytos
temperatdrinés kreivés. Kai tarp CL ir COM yra 0VDC 2-a
zona iSjungiama.
C.3 Kai tarp HT-COM ir CL-COM nustatoma 0VDC,
jrenginys iSsijungia.
C.4 Kai tarp HT-COM ir CL-COM nustatoma 12VDC, abi
zonos 1-a ir 2-a jsijungia.
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e Termostato instaliacija turéty atitikti vartotojo sgsajos
nustatymus. Zr. ,ROOM THERMOSTAT* (KAMBARIO
TERMOSTATAS).

e Jrenginio ir kambario termostato maitinimas turi bati
prijungtas prie tos pacios linijos.

e Vidaus temperatdros jutiklio Ta negalima nustatyti
galiojanciu kai ROOM THERMOSTAT yra nustatytas |
NO

e 2 zona gali veikti tik Sildymo rezimu. Kai vartotojo
sgsajoje nustatytas vésinimo rezimas, o 1 zona yra
iSjungta, ,CL" kontaktas 2 zonoje uZsidaro, sistema
iSlieka iSjungta. Montuojant, 1 ir 2 zony termostaty laidai
privalo bati sujungti teisingi.

a) Procediira
¢ Prijunkite laidus prie atitinkamy gnybty, kaip parodyta paveikslélyje.

¢ Patikimai pritvirtinkite laidus.

7.6.4 ISmaniajam tinklui (Smart grid):

|renginys turi iSmaniojo tinklo palaikymo funkcijg, yra du prievadai PCB
plokstéje, SG signalo ir EVU signalo pajungimui (SG yra miesto
elektros tinklai, ir EVU nemokama elektra - saulés kolektoriai ir kt.):

o o O
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CN5  CN28 oN8  CN6 N6
o sjons2 ‘ N3
CN15
EICN29 }ﬂ L HENE
%I oN42 oN25
CN4O s1 s2 =z O
eelonat o 0"31
L,
S3 sS4 T
IZ|CN22 k2l =yon : CN35
CN36
[#]
X,
[
| 1|'2|'3|’4| o ":
o [o]% [ [*10 !%
o ° CN30 o

ISMANUSIS
TINKLAS

1. Kai EVU ir SG signalai jjungti ir kar$to vandens ruo$imo (KVR)
rezimas nustatytas galiojanciu (,enabled*), Silumos siurblys ir IBH veiks
KVR rezime tuo paciu metu automatiskai. Kai T5 pasieks 60°C, KVR
rezimas persijungs j vésinimo/Sildymo rezima.

2. Kai EVU signalas jjungtas, o SG signalas iSjungtas ir karSto vandens
rezimas nustatytas galiojanciu (,enabled”) ir KVR rezimas jjungtas,
Silumos siurblys ir IBH veiks KVR rezime automatiskai, kai T52Min(T5S
+3,60) KVR rezimas persijungs j vésinimo/Sildymo rezimg. (T5S yra
nustatytoji temperatdra).

3. Kai EVU signalas iSjungtas, o SG signalas jjungtas, jrenginys veikia
normaliu rezimu.

4. Kai EVU ir SG signalai i$jungti, jrenginys veikia sekanciai: jrenginys
neveiks kar$to vandens ruosimo rezime (DHW), o IBH yra negaliojantis,
dezinfekavimo funkcija negaliojanti. Maksimalus vésinimo/Sildymo
veikimo laikas yra toks koks nustatytas ,SG RUNNING TIME®, tada
jrenginys bus i§jungtas.



7.6.5 Antrinio kontdro (1 zonos) cirk.siurbliui P_o:
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|tampa 220-240VAC
Maksimali darbiné srové (A) 0.2
Laidy skerspjavis (mm?) 0.75
Valdymo signalo jungties tipas 2 tipas

a) Procediira

e Prijunkite laidus prie atitinkamy gnybty, kaip parodyta
paveiksle.
e Patikimai pritvirtinkite laidus.

7.6.6 Antros zonos cirkuliaciniam siurbliui P_c
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Jtampa 220-240VAC
Maksimali darbiné srové A) 0.2
Laidy skerspjavis (mm?) 0.75
Valdymo signalo jungties tipas 2 tipas

7.6.7 Karsto vandens recirkuliacijos siurbliui P_d
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7.6.8 Trieigiui voZtuvui SV2

7.6.10 Atitirpinimo signalo iSvesciai
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7.6.12 Kambario termostatui (aukstos jtampos):

1 tipo kambario termostatas (aukstos jtampos): ,, 3 ir ,4“
jungtys tiesiogiai netiekia jtampos termostatui. ,15 L1“
jungtis tiekia 230V jtampg termostatui.

2 tipo kambario termostatas (Zemos jtampos): Jungtys
tiesiogiai tiekia darbing jtampg termostatui.

Q PASTABA

Yra du prijungimo budai, priklausantys nuo
kambario termostato tipo.

Kambario termostatas 1tipo (aukstos jtampos):
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RT1

[tampa 220-240VAC

Maksimali darbiné srové (A) 0.2

Laidy skerspjavis (mm2) 0.75

Yra trys termostaty laidy prijungimo badai (kaip aprasyta
aukscCiau esanciuose paveiksléliuose) ir tai priklauso nuo
sistemos tipo.

o A biidas (REZIMO PASIRINKIMO valdymas)

Kambario termostatas (KT) gali atskirai valdyti Sildymag
ir vésinimg, kaip ir 4-iy vamzdziy ventiliatorinio
konvektoriaus valdiklis. Kai vidinis blokas prijungtas
prie iSorinio temperatlros reguliatoriaus,
+SERVICEMAN* vartotojo sgsajoje nustatykite ,ROOM
THERMOSTAT” | ,MODE SET".

A.1 Kai tarp C ir L1 jungCiy yra 230VAC jtampa,
irenginys veikia vésinimo rezimu.

A.2 Kai tarp H ir L1 jungCiy yra 230VAC jtampa,
irenginys veikia Sildymo rezimu.

A.3 Kai tarp C-L1 ir H-L1 jungCiy yra OVAC jtampa,
irenginys nustoja veikti Sildymo ir vésinimo rezimu.

A.4 Kai tarp C—L1 ir H-L1 jungg€iy yra 230VAC jtampa,
irenginys veikia vésinimo rezimu.

* B bidas (VIENOS ZONOS valdymas)

KT siuncia signalg j jrenginj. ,SERVICEMAN* vartotojo
sgsajoje nustatykite ,ROOM THERMOSTAT* | ,ONE
ZONE".

B.1 Kai tarp H ir L1 jungCiy yra 230VAC jtampa,
jrenginys jsijungia.

B.2 Kai tarp H ir L1 jungCiy yra OVAC jtampa, jrenginys
iSsijungia.

* C budas (DVIEJY ZONUY valdymas)

Jei prie vidinio bloko yra prijungti du kambario
termostatai, ,SERVICEMAN® vartotojo  sgsajoje
nustatykite ,ROOM THERMOSTAT* | ,DOUBLE
ZONE".

C.1 Kai tarp H ir L1 jung€iy yra 230VAC jtampa -
jjungiama 1-a zona, kai yra OVAC 1-a zona iSjungiama.
C.2 Kai tarp C ir L1 jungCiy yra 230VAC jtampa -
jjungiama 2-a zona priklausomai nuo nustatytos
temperatirinés kreivés. Kai tarp C ir L1 yra OVAC 2-a
zona iSjungiama.

C.3 Kai tarp H-L1 ir C-L1 nustatoma OVAC, jrenginys
iSsijungia.

C.4 Kai tarp H-L1 ir C-L1 nustatoma 230VAC, abi
zonos 1-a ir 2-a jsijungia.



7.6.13 Saulés energijos modulio signalui

o

25]26[27[ 28] nnanaigs
[20]30[31]32] [Te[7e]ohd
N7 CN30
° o

o o o o
o
O 7
|tampa 220-240VAC
Maksimali darbiné srové (A) 0.2
Laidy skerspjavis (mm2) 0.75

8 PALEIDIMAS IR KONFIGURACIJA

Montuotojas turéty sukonfigdruoti jrenginj taip, kad jis atitikty montavimo aplinka (klimata, jdiegtas parinktis ir kt.) ir vartotojo
poreikius.

A\ |SPEJIMAS

Svarbu, kad visg Sio skyriaus informacijg montuotojas perskaityty nuosekliai ir kad sistema baty sukonfigdruota
tinkamai.

8.1 Pradinis paleidimas esant zemai lauko temperaturai

Pradinio paleidimo metu esant zemai vandens temperatirai svarbu, kad vanduo bty Sildomas palaipsniui. To nepadarius, dél
greito temperatdros pokycio betoninés grindys gali jtrokti. Norédami gauti daugiau informacijos, susisiekite su atsakingu
betono liejimo rangovu.

Zemiausig tiekiamo vandens nustatytg temperatiirg galima sumazinti 25°C - 35°C ribose, Zr. FOR SERVICEMAN — SPECIAL
FUNCTION.

8.2 Patikrinimai pries$ jrangos paleidima

Patikrinimai pries pradinj paleidima.
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/A PAVOJUS

Pries atlikdami kokius nors pajungimus, iSjunkite jrenginio maitinimo Saltinj.

Sumontave jrenginj, pries jjungdami automatinj jungiklj, patikrinkite Siuos punktus:

e Elektros instaliacija. ]sitikinkite, kad elektros instaliacija tarp elektros skydo ir jrenginio bei voztuvy (jei sumontuoti),
jrenginio ir kambario termostato (jei sumontuotas), jrenginio ir buitinio kars$to vandens talpos bei jrenginio ir

atsarginio el.Sildytuvo modulio buvo atlikta tinkamai vadovaujantis elektrinémis schemomis ir vietiniais jstatymais
bei teisés aktais pagal aprasytas instrukcijas, pateiktas 7 skyriuje ELEKTROS INSTALIACIJA

e Saugikliai, automatiniai jungikliai ar apsaugos jtaisai. Patikrinkite, ar saugikliai ir ar vietoje sumontuoti apsaugos
jtaisai yra tokio dydzio ir tipo, kaip nurodyta 7.3 skyriuje ,,Reikalavimai saugos jtaisams*. |sitikinkite, kad
saugikliai ar apsaugos jtaisai nebuvo apeiti.

* Atsarginio el.Sildytuvo automatinis jungiklis. NepamirSkite jjungti atsarginio el.Sildytuvo automatinj jungiklj elektros
skyde (tai priklauso nuo atsarginio el.Sildytuvo tipo). Zr. elektrine schema.

e KVR talpos papildomo el.Sildytuvo automatinis jungiklis. Nepamirskite jjungti KVR talpos papildomo el.Sildytuvo
automatinio jungiklio (galioja tik jrenginiams, prie kuriy jmontuota karsto vandens talpa).

e |zeminimas. |sitikinkite, kad jzeminimo laidai buvo tinkamai prijungti ir jzeminimo gnybtai yra priverzti.
* Vidaus instaliacija. Vizualiai patikrinkite, ar jungikliy dézéje néra laisvy jungc€iy ar pazeisty komponenty.

e Montavimas. Patikrinkite, ar jrenginys tinkamai sumontuotas, kad jrenginio paleidimo metu iSvengtuméte
nenormalaus triukSmo ir vibracijos.

e PaZeista jranga. Patikrinkite, ar jrenginio viduje néra pazeisty komponenty ar suspausty vamzdziy.

e Saldymo agento nuotékis. Patikrinkite, ar jrenginio viduje néra $aldymo agento nuotékio. Jei nuotékis yra,
kreipkités j vietinj pardavéja.

e Maitinimo jtampa. Patikrinkite maitinimo jtampa elektros skyde, ji turi atitikti jtampa, nurodyta jrenginio
identifikavimo etiketéje.

e Automatinis nuorinimo voztuvas. Jsitikinkite, kad automatinis nuorintojas atidarytas (bent 2 pilni apsisukimai).

e Uzdarymo ventiliai. |sitikinkite, kad uzdarymo ventiliai yra visiSkai atidaryti.

8.3 Jrangos nustatymai

Jrenginys turéty biti nustatytas taip, kad atitikty montavimo aplinkg (klimata, jdiegtas parinktis ir kt.) ir vartotojo poreikius.
Galimi keli sistemos parametry nustatymai. Siuos nustatymus galima pasiekti ir programuoti per vartotojo sasajg ,FOR
SERVICEMAN®.

Irenginio jjungimas

Jiungus jrenginj, inicijuojant vartotojo sgsajg rodoma ,1% ~ 99%". Sio proceso metu negalima valdyti vartotojo sgsajos.

Procedira

Norédami pakeisti vieng ar daugiau sistemos parametry, atlikite Siuos veiksmus.

O PASTABA

Laidiniame valdiklyje (vartotojo sgsajoje) temperatiros vertés nurodomos °C.

Klavisai Funkcijos
MENU | » Eikite  meniu sistemg (pagrindiniame lange)
» NarSykite Zymekliu ekrane
<>V A | - Narsykite meniu sistemoje
» Reguliuokite nustatymus
* ljunkite / iSjunkite patalpy Sildymo / vésinimo arba karsto
ON/OFF | yvandens ruogimo rezimg
* Meniu sistemoje jjunkite / iSjunkite funkcijas

CoMECRTACENTRC BACK | « Grjzkite j meniu aukstesnj lygj
ISR A ON/OFF « llgai spauskite norédami atrakinti / uzrakinti valdiklj
UNLOCK | « Atrakinkite / uzrakinkite kai kurias funkcijas, pvz., ,Karsto
| OK > vandens temperatiros reguliavimas*
« Eikite j kitg zingsnj, kai meniu sistemoje programuojate grafika;
BACK v UNLOCK OK Patvirtinkite pasirinkima, kurj norite jvesti meniu sistemos
submeniu.
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8.4 Apie FOR SERVICEMAN

"FOR SERVICEMAN" skirtas montuotojy
parametry nustatymui.

e Sistemos komponenty nustatymas.

® Parametry nustatymas.

Kaip patekti j FOR SERVICEMAN
Eikite ] MENIU > FOR SERVICEMAN.
Paspauskite OK:

(" FOR SERVICEMAN

Please input the password:

oo

L @RENTER [EJADJUST [ > ]

J

Spauskite <« » navigavimuiir ¥ A skaitmeninés
vertés reguliavimui. Paspauskite OK. Slaptazodis yra
234. Jvedus slaptazodj bus rodomi Sie puslapiai:

FOR SERVICEMAN 13

1. DHW MODE SETTING
2. COOL MODE SETTING
3. HEAT MODE SETTING
4. AUTO MODE SETTING
5. TEMP.TYPE SETTING
6. ROOM THERMOSTAT

L @BENTER B8 )
FOR SERVICEMAN 2/3

7. OTHER HEATING SOURCE

8. HOLIDAY AWAY MODE SET

9. SERVICE CALL SETTING

10. RESTORE FACTORY SETTINGS|

11. TEST RUN
12. SPECIAL FUNCTION

L @BENTER )
FOR SERVICEMAN 3/3

13. AUTO RESTART

14. POWER INPUT LIMITATION
15. INPUT DEFINE

16. CASCADE SET

17. HMI ADDRESS SET

L @RENTER B8

J

Norédami pereiti j submeniu, paspauskite ¥ A ir
naudokite OK.
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8.4.1 KARSTO VANDENS REZIMO NUSTATYMAS

DHW = karstas buitinis vanduo

Eikite ] MENU > FOR SERVICEMAN > 1. DHW MODE SETTING
(KARSTO VANDENS REZIMO NUSTATYMAS).

Paspauskite OK. Bus rodomi Sie puslapiai:

(1 DHW MODE SETTING 15 )
1.1 DHW MODE =
1.2 DISINFECT YES
1.3 DHW PRIORITY YES
1.4 DHW PUMP YES
1.5 DHW PRIORITY TIME SET NON

\BADJUST [ <> ] J

g I

1 DHW MODE SETTING 2/5

1.6 dT5_ON °C
17dT1S5 10°C
1.8 TADHWMAX 43°C
1.9 TADHWMIN -10°C
1.10 t_INTERVAL_DHW 5 MIN

L B3 ADJusT (<] )

g I
1 DHW MODE SETTING 3/5
1.11 dT5_TBH_OFF B-c
1.12 T4_TBH_ON 5°C
1.13 t_TBH_DELAY 30 MIN
1.14 T5S_DI 65°C
1.15 t_DI HIGHTEMP. 15MIN
B3 ADJusT (<]

1 DHW MODE SETTING 45 )
1.16 t_DI_MAX 210N
1.17 t_DHWHP_RESTRICT 30 MIN
1.18 t_DHWHP_MAX 120 MIN
1.19 DHWPUMP TIME RUN YES
1.20 PUMP RUNNING TIME 5 MIN
&3 ~DJUST Q)

1 DHW MODE SETTING 5/5

1.21 DHW PUMP DI RUN NON
B3 ADuuSsT (<]

8.4.2 VESINIMO REZIMO NUSTATYMAS

Eikite j MENU > FOR SERVICEMAN > 2. COOL MODE
SETTING (VESINIMO REZIMO NUSTATYMAS).
Spauskite OK.

Bus rodomi Sie puslapiai:



2 COOL MODE SETTING 1/3
2.1 COOL MODE
22t T4 FRESH C 2.0HRS
2.3 T4CMAX 43°C
2.4 TACMIN 20°C
2.5dT1SC 5°C
B3 ADJusT [ ]
2 COOL MODE SETTING 2/3
2.6 dTSC BEc
2.7t INTERVAL_C 5MIN
2.8 T1SetC1 10°C
2.9 T1SetC2 16°C
2.10 T4C1 35°C
& ADJuST a
2 COOL MODE SETTING 3/3
2.11 T4C2 [25¢8]
2.12 ZONE1 C-EMISSION FCU
2.13 ZONE2 C-EMISSION FLH
& ADJuST a

8.4.3 SILDYMO REZIMO NUSTATYMAS

8.4.5 TEMPERATUROS TIPO NUSTATYMAS

Apie TEMPERATUROS TIPO NUSTATYMA

TEMPERATUROS TIPO NUSTATYMAS (TEMP. TYPE
SETTING) naudojamas pasirinkti ar Silumos siurblio
jjungimui / i§jungimui valdyti naudojama | sistema tiekiamo
vandens temperatira ar kambario temperatira.

Kai KAMBARIO TEMPERATURA (ROOM TEMP.) yra
jjungta, tiksliné tiekiamo vandens temperatira bus
apskaiciuojama pagal i§ anksto nustaytas temperatarines
kreives.

Kaip patekti j TEMPERATUROS TIPO NUSTATYMA
(TEMP. TYPE SETTING)

Eikite ] MENU > FOR SERVICEMAN > 5. TEMP. TYPE
SETTING (TEMPERATUROS TIPO NUSTATYMAS).
Paspauskite OK. Bus rodomas $is langas:

5 TEMP. TYPE SETTING

5.1 WATER FLOW TEMP.
5.2 ROOM TEMP. NON
5.3 DOUBLE ZONE NON
B3 ADJuST

Nustac¢ius WATER FLOW TEMP. (TIEKIAMO VANDENS

TEMPERATURA) | YES (TAIP),

TEMPERATURA) j YES (TAIP), bus rodomi $ie langai.

Eikite ] MENU> FOR SERVICEMAN> 3. HEAT MODE
SETTING (SILUMOS REZIMO NUSTATYMAS).
Spauskite OK. Bus rodomi Sie puslapiai:

arba tik C(KAMBARIO

01-01-2018

23:59

{313°

01-01-2018

23:59

{}13°

& ON | %z
035 - | 38"

3 HEAT MODE SETTING 1/3

3.1 HEAT MODE
3.2t T4_FRESH_H 2.0HRS
3.3 TAHMAX 16°C
3.4 TAHMIN -15°C
3.5dT1SH 5°C
B3 ADJusT [« ]
3 HEAT MODE SETTING 2/3

3.6 dTSH [2§¢]
3.7t INTERVAL_H 5MIN
3.8 T1SetH1 35°C
3.9 T1SetH2 28°C
3.10 T4H1 -5°C
B3 ADJusT [ <> ]

3 HEAT MODE SETTING 3/3

3.11 T4H2 [ 749
3.12 ZONE1 H-EMISSION RAD.
3.13 ZONE2 H-EMISSION FLH
3.14 t DELAY PUMP 2MIN
B3 ADJusT (<]

8.4.4 AUTOMATINIO REZIMO NUSTATYMAS

= ON | %9z
23,5 - 38

tik VANDENS SRAUTO TEMPERATURA
(WATER FLOW TEMP.) nustacius j YES

tik KAMBARIO TEMPERATURA (ROOM
TEMP.) nustacius j YES

Nustacius TIEKIAMO VANDENS TEMPERATURA (WATER
FLOW TEMP.) ir KAMBARIO TEMPERATURA (ROOM TEMP.)
i YES (TAIP), o tuo metu DOUBLE ZONE (DVIGUBA ZONA)

nustacius ] NON (NE) arba YES

(TAIP), bus rodomi Sie langai:

01-01-2018 23:59 ﬁ13°

01-01-2018 23:59 QB“
d

A 4

& ON | =
635" O | 38"

-
w
=2 ON

23.5 103

Pagrindinis langas (1-a zona

Papildomas langas (2-a
zona) (galioja DVIGUBA
ZONA)

Siuo atveju 1-os zonos nustatymo verté yra T1S, 2 zonos
nustatymo verté yra T1S2 (atitinkama T1S2 apskaiCiuojama

pagal temperatdrines kreives).

Jei DVIGUBA ZONA nustatysite | TAIP, o KAMBARIO TEMP. j
NE, tuo tarpu TIEKIAMO VANDENS TEMPERATURA bus

Eikite ] MENU > FOR SERVICEMAN > 4. AUTO MODE
SETTING (AUTO REZIMO NUSTATYMAS). Spauskite
OK, bus rodomi $ie puslapiai:

4 AUTO. MODE SETTING

4.1 TAAUTOCMIN 25°C
4.2 TAAUTOHMAX 17°C
B3 ADJusT (<]

nustatyta TAIP arba NE, bus rodomi Sie langai:

01-01-2018 23:59 {130 | 01-01-2018 23:59 {130
Ll bl
L ON |= | &, ON
o Ll o, o L
635 O | 387,35 L

Pagrindinis langas (1-a zona
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Papildomas langas (2-a zona)




Siuo atveju 1 zonos nustatymo verté yra T1S, 2 zonos
nustatymo verté yra T1S2.

DVIGUBA ZONA ir KAMBARIO TEMPERATURA
nustacius j TAIP, tuo tarpu TIEKIAMO VANDENS
TEMPERATURA nustagius TAIP arba NE, bus rodomas
Sis langas:

01-01-2018 23:59 ﬁ13° 01-01-2018 23:59 ﬁ13°
d

A 4

<

= oN % lu, ON
023" X+ | 38+|23.5¢ ¢

Pagrindinis langas (1-a zona) Papildomas langas (2-a
zona) (galioja DVIGUBA

ZONA)

Siuo atveju 1-os zonos nustatymo verté yra T1S, 2-os
zonos nustatymo verté yra T1S2 (atitinkama T1S2
apskaiciuojama pagal temperatirines kreives.)

8.4.6 KAMBARIO TERMOSTATAS

Apie KAMBARIO TERMOSTATA (ROOM
THERMOSTAT)

Funkcija KAMBARIO TERMOSTATAS naudojama
nustatyti ar sistemoje yra kambario termostatas.

KAMBARIO TERMOSTATO nustatymas

Eikite j MENU > FOR SERVICEMAN > 6. ROOM
THERMOSTAT (KAMBARIO TERMOSTATAS).
Paspauskite OK. Bus rodomas $is langas:

6 ROOM THERMOSTAT
6.1 ROOM THERMOSTAT NON

B ADJuST

QO PASTABA

ROOM THERMOSTAT = NON - néra kambario
termostato.

ROOM THERMOSTAT = MODE SET - kambario
termostato instaliacija turéty atitikti A bada.

ROOM THERMOSTAT = ONE ZONE - kambario
termostato instaliacija turéty atitikti B bada.

ROOM THERMOSTAT = DOUBLE ZONE -
kambario termostato instaliacija turi atitikti C budg
(zr. 7.6 "Kity komponenty prijungimas".)
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8.4.7 KITAS SILDYMO SALTINIS

KITAS SILDYMO SALTINIS (OTHER HEATING SOURCE)
naudojamas nustatant atsarginio el.Sildytuvo, papildomy
Sildymo S$altiniy ir saulés energijos modulio parametrus.
Eikite j MENU > FOR SERVICEMAN > 7. OTHER HEATING
SOURCE (KITAS SILDYMO SALTINIS). Paspauskite OK.
bus rodomas Sis langas:

7 OTHER HEATING SOURCE 1/2

7.1dT1_IBH_ON
7.2t IBH_DELAY 30MIN
7.3T4_IBH_ON -5°C
7.4dT1_AHS_ON 5°C
7.5t AHS_DELAY 30MIN
B3 ADJusT [ <> ]
7 OTHER HEATING SOURCE  2/2
7.6 T4_AHS ON [-5§¢
7.7 IBH LOCATE PIPE LOOP
7.8 P_IBH1 0.0kW
79P_IBH2 0.0kW
710 P_TBH 2.0kW
B ~DJusT [« ]

8.4.8 ISVYKUS ATOSTOGY REZIMO
NUSTATYMAS

ISVYKUS ATOSTOGU REZIMAS (HOLIDAY AWAY)
naudojamas | sistemg tiekiamo vandens temperatlrai
nustatyti, siekiant iSvengti uzSalimo atostogy metu. Eikite |
MENU > FOR SERVICEMAN > 8. HOLIDAY AWAY
(ISVYKUS ATOSTOGUY)

Paspauskite OK. Bus rodomas $is langas:

8 HOLIDAY AWAY SETTING

8.1T1S HA_H
8.2 T5S_H.A._DHW 20°C
B3 ADJuST [«>]

8.4.9 APTARNAVIMO SKAMBUCIO
NUSTATYMAS

Montuotojai gali nustatyti serviso atstovo telefono
numerj ,SERVICE CALL SETTING". Jei jrenginys
neveikia tinkamai, kreipkités pagalbos Siuo numeriu.
Eikite ] MENU > FOR SERVICEMAN > SERVICE
CALL SETTING.

Paspauskite OK. Bus rodomas $is langas:

9 SERVICE CALL SETTING
PHONE NOQ. *****ssxrkskkssiis
MOBILE NQ. **rxtssssssrrssess

@R CONFIRM P ADJUST [« ]

Norédami slinkti ir nustatyti telefono numerj, paspauskite
¥ A. tMaksimalus telefono skaitmeny skaicius yra 13
skaitmeny, jei telefono numeris ilgesnis nei 12

skaitmenuy, jveskite M, kaip parodyta Zemiau:



9 SERVICE CALL Po keliy sekundziy visi vartotojo sgsajoje nustatyti
PHONE NO. ***sessareiss NHI parametrai bus grazinti j gamyklinius nustatymus.

MOBILE NOQ. *****rxsssikisrrrs I

8.4.11 BANDOMASIS PALEIDIMAS (TEST
RUN)

(€8 CONFIRM EBADIUST (] TEST RUN naudojamas tikrinti vozZtuvy, automatinio

nuorintojo, cirkuliacinio siurblio, veésinimo, Sildymo ir
buitinio karsto vandens ruosimo veikima.

Vartotojo sgsajoje rodomas numeris yra jlsy serviso atstovo
telefono numeris.

8.4.10 GAMYKLINIY NUSTATYMU ATKURIMAS Eikite MENU > FOR SERVICEMAN > 11. TEST RUN
(TESTINIS PALEIDIMAS).
GAMYKLINIY NUSTATYMY ATKURIMAS (RESTORE Paspauskite OK. Bus rodomas Sis langas:
FACTORY
SETTING) naudojamas atkurti visus vartotojo sasajoje - ~
nustatytus 11 TEST RUN
parametrus j gamyklinius nustatymus. Active the settings and
Eikite ] MENU > FOR SERVICEMAN > 10. RESTORE active the “TEST RUN"?
FACTORY SETTINGS (ATKURTI GAMYKLINIUS
NUSTATYMUS).
Paspauskite OK. Bus rodomas Sis langas:
e N
10 RESTORE FACTORY SETTINGS YES
All the settings will come back to
factory default. | @R CONFIRM [ > )
Do you want to restore factory
settings?

YES Pasirinkus YES (TAIP), bus rodomi ie langai:

L (€3 CONFIRM (<> ] )

11 TEST RUN

11.2 AIR PURGE

11.3 CIRCULATED PUMP RUNNING
11.4 COOL MODE RUNNING

11.5 HEAT MODE RUNNING

| EIRENTER B

Spauskite <« » norédami pereiti zymekliu j YES ir paspauskite
OK. Bus rodomas Sis langas:

(" 10 RESTORE FACTORY SETTINGS
Please wait...
11 TEST RUN
11.6 DHW MODE RUNNING
50/0
| GRENTER B
& J
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Pasirinkus POINT CHECK, bus rodomi Sie langai:

11 TEST RUN 172 )
OFF
3-WAY VALVE 2 OFF
PUMP | OFF
PUMP O OFF
PUMP C OFF
[ENIeIEE ON/OFF [ 5 ]

. J
11 TEST RUN 212 )
PUMPSOLAR OFF
PUMPDHW OFF
INNER BACKUP HEATER _ OFF
TANK HEATER OFF
3-WAY VALVE 3 OFF
[ENI[eIE3 ON/OFF B8

-

Norédami pereiti prie komponenty, kuriuos norite
patikrinti, paspauskite ¥ A ir paspauskite ON/OFF. Pvz.,
pasirinkus 3-eigj voztuvg (3 WAY VALVE) ir paspaudus
ON/OFF, jeigu 3-eigis voztuvas yra atidarytoje ar
uzdarytoje padeétyje, tada 3-eigis voztuvas veikia
normaliai, taip pat ir kiti komponentai.

/A\ ATSARGIAI

PrieS komponenty patikrinimg jsitikinkite, kad
KVR talpa ir vandens kontiras yra uzpildyti
vandeniu ir sistema nuorinta, kitu atveju
cirk.siurblys ar atsarginis Sildytuvas gali sugesti.

Pasirinkus AIR PURGE (NUORINIMA) ir paspaudus
OK, bus rodomas sekantis langas:

(11 TEST RUN )
Test run is on.
Air purge is on.

L @8 CONFIRM )
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Esant nuorinimo rezime, SV1 voztuvas atsidarys, SV2
uzsidarys. Praéjus 60sek., jrenginio vidinis cirk.siurblys
(PUMPI) veiks 10 minuciy, o srauto jungiklis neveiks.
Kai siurblys sustos, SV1 uzsidarys ir SV2 atsidarys. Po
60 sek. tiek jrenginio vidinis cirk.siurblys (PUMPI), tiek
antrinio kontdro/1-os zonos cirk.siurblys (PUMPO) veiks
tol, kol bus gauta kita komanda

Pasirinkus CIRCULATION PUMP RUNNING
(CIRKULIACINIO SIURBLIO VEIKIMAS), bus rodomas
Sis langas:

(11 TEST RUN )
Test run is on.
Circulated pump is on.

L (@8 CONFIRM )

Jjungus cirkuliacinj siurblj, visi veikiantys komponentai
sustos. Po 60sek. SV1 voztuvas atsidarys, o SV2
uzsidarys, dar po 60 sekundziy jsijungs jrenginio vidinis
cirk.siurblys (PUMPI). Praéjus 30sek., jei srauto jungiklis
nustato normaly srautg, PUMPI veiks 3 min., po to
siurblys sustos 60sek., SV1 uzsidarys ir SV2 atsidarys.
Praéjus 60sek., veiks tiek PUMPI, tiek PUMPO, po 2
minuc€iy srauto jungiklis patikrins vandens srautg. Jei
srauto jungiklis uzdarytas 15sek., PUMPI ir PUMPO
veiks tol, kol bus gauta kita komanda.

Pasirinkus COOL MODE RUNNING (VESINIMO
REZIMO VEIKIMAS), bus rodomas $is langas:

(11 TEST RUN

Test run is on.

Cool mode is on.

Leaving water temperature is
15°C.

L (@8 CONFIRM




Vésinimo rezimo bandymo metu numatytoji tiekiamo
vandens temperatira yra 7°C. Jrenginys veiks tol, kol
tiekiamo vandens temperatira nukris iki tam tikros vertés
arba bus gauta kita komanda.

Pasirinkus HEAT MODE RUNNING (SILDYMO REZIMO
VEIKIMAS), bus rodomas $is langas:

(" 11 TESTRUN

Test run is on.

Heat mode is on.

Leaving water temperature is
15°C.

L (@8 CONFIRM

Atliekant Sildymo rezimo testa, numatytoji tiekiamo
vandens temperatira yra 35°C. Vidinis papildomas
el.Sildytuvas (IBH) jsijungs po to, kai kompresorius veiks
10min. Kai IBH paveiks 3 minutes, jis iSsijungs, o Silumos
siurblys veiks tol, kol tiekiamo vandens temperatira pakils
iki tam tikros vertés arba bus gauta kita komanda.

Pasirinkus DHW MODE RUNNING (KARSTO VANDENS
RUOSIMO REZIMO VEIKIMA), bus rodomas $is langas:

(11 TESTRUN

Test run is on.

DHW mode is on.

Water flow temperature. is 45°C
Water tank temperature. is 30°C

L (®I3 CONFIRM )

Karsto vandens ruo$imo rezimo bandymo metu numatytoji
buitinio kar$to vandens temperatira yra 55°C. Papildomas
KVR talpos el.Sildytuvas (TBH) jsijungs po to, kai
kompresorius veiks 10min.. Véliau TBH i8sijungs po 3min.,
o Silumos siurblys veiks tol, kol vandens temperatira pakils
iki tam tikros vertés arba bus gauta kita komanda.

Bandomojo testo metu visi mygtukai, iSskyrus OK, yra
negaliojantys. Jei norite iSjungti bandomajj testa,
paspauskite OK. Pvz., kai jrenginys veikia nuorinimo
rezimu, paspaudus OK, bus rodomas $is langas:

(11 TESTRUN )
Do you want to turn off the test run
(AIR PURGE)function?

YES
(I3 CONFIRM (<> ] )

Spauskite <« » peréjimui zymekliu j YES (TAIP) ir paspauskite
OK. Bandomasis paleidimas iSsijungs.

8.4.12 AUTOMATINIS PALEIDIMAS IS NAUJO

(AUTO RESTART)

AUTO RESTART funkcija naudojama norint nustatyti ar
jrenginys pakartotinai automatiskai pasileis pritaikydmas
vartotojo sasajos nustatymus tuo metu, kai energija
atstatoma po maitinimo sutrikimo.

Eikite f MENU > FOR SERVICEMAN > 13. AUTO RESTART
(AUTOMATINIS PALEIDIMAS IS NAUJO)

(13 AUTO RESTART )
13.1 COOL/HEAT MODE =
132 DHW MODE NON

L B DJusT (<> ] )

Nutrikus maitinimui funkcija AUTO RESTART i$ naujo
paleidzia jrenginj pritaikydama vartotojo  sgsajos
nustatymus, kai maitinimas atstatomas. Jei $i funkcija yra
iSjungta, jrenginys i$ naujo nepasileidzia.

8.4.13 |VADINES GALIOS APRIBOJIMAS

]VADINES GALIOS APRIBOJIMO nustatymas

Eikite | MENU > FOR SERVICEMAN > 14. POWER INPUT
LIMITATION (JVESTIES GALIOS APRIBOJIMAS)

(14 POWER INPUT LIMITATION
141 POWER LIMITATION E

L B3 ADuUST )

8.4.14 |VESTIES APIBREZTIS (INPUT DEFINE)

IVESTIES APIBREZTIES nustatymas

Eikite j MENU > FOR SERVICEMAN > 15. INPUT DEFINE
(\VESTIES APIBREZTIS)

(15 INPUT DEFINE )
15.1 ON/OFF(M1M2)
15.2 SMARTGRID NON
15.3 T1b(Tw2) NON
15.4 Tbt1 NON
15.5Tht2 NON

L B3 ADJUST (<] )

(15 INPUT DEFINE
156Ta
15.7 Ta-adj -2°C
15.8 SOLAR INPUT NON
159 F-PIPE LENGTH <10m
15.10RT/Ta_PCB NON

L B3 ADJUST (<> ] )




s N
15 INPUT DEFINE

15.11 PUMP SILENT MODE NO
o 8 o)

9 BANDOMASIS PALEIDIMAS IR
GALUTINIAI PATIKRINIMAI

Montuotojas privalo patikrinti, ar po sumontavimo jrenginys
veikia tinkamai.

9.1 Galutiniai patikrinimai
Prie$ jjungdami jrenginj, perskaitykite Sias rekomendacijas:

e Atlike visus montavimo darbus ir visus bitinus
nustatymus, uzdarykite visus priekinius jrenginio
skydus ir uzdékite jrenginio dangt;.

e Elektroninio bloko aptarnavimo skydelj techninés
priezidros tikslais gali atidaryti tik licencijuotas
elektrikas.

9.2 Bandomasis paleidimas (rankinis)

Jei reikia, patikrinimui ar tinkamai nuorinta sistema, ar
tinkamai veikia Sildymas, vésinimas ir karSto vandens
ruoSimas, montuotojas bet kuriuo metu rankiniu badu gali
atlikti bandomgjj paleidimg, 2zr. 9.5.11 ,Bandomasis
paleidimas®.

10 APTARNAVIMAS IR PRIEZIURA

Norint uztikrinti optimaly jrenginio veikima, reguliariai reikia
atlikti periodines jrenginio ir lauko instaliacijos apzitras ir
patikrinimus.

Sig priezitira turi atlikti jasy vietinis technikas.

/A PAVOJUS

ELEKTROS SMUGIS

e Prie§ atlikdami bet kokig technine priezitrg ar
remonta, maitinimo skydelyje privalote iSjungti
maitinima.

® Nelieskite jokiy po jtampa buvusiy daliy 10
minuciy po maitinimo Saltinio iSjungimo.

o Kompresoriaus el. Sildytuvas gali veikti net
budéjimo rezimu.

o Atkreipkite démesj, kad kai kurie elektriniai
komponentai yra karsti.

e Draudziama liesti visas elektrai laidzias dalis.

* Draudziama plauti jrenginj. Tai gali sukelti
elektros Soka ar gaisra.

Nuémus aptarnavimo skydelj draudziama
palikti jrenginj be prieZidros.
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Kvalifikuotas asmuo bent kartg per metus turi atlikti Siuos
patikrinimus:

Vandens slégis
Patikrinkite vandens slégj sistemoje, jei jis yra
mazesnis nei 1 bar, papildykite sistema.

Vandens filtras
ISvalykite vandens filtrg.

Apsauginis voZtuvas

Pasukdami juodg voZtuvo rankenéle prie$ laikrodzio
rodykle patikrinkite, ar slégio ribotuvas veikia
tinkamai:

- Jei negirdite tarSkéjimo garso, susisiekite su vietiniu
pardavéju.

- Jei vanduo béga i$ jrenginio, pirmiausia uzdarykite
vandens jleidimo ir iSleidimo uzdarymo voztuvus ir
susisiekite su vietiniu pardavéju.

Apsauginio voztuvo drenazo vamzdynas
Patikrinkite, ar apsauginio voztuvo Zarna yra tinkamai
nuvesta vandeniui nutekéti.

Atsarginio el.Sildytuvo izoliacija

Patikrinkite, ar atsarginio el.Sildytuvo izoliacija yra
gerai pritvirtinta prie atsarginio el.Sildytuvo talpos
korpuso.

Buitinio kar$to vandens talpos apsauginis voztuvas
(tiekiamas atskirai).

Patikrinkite, ar tinkamai veikia kar$to vandens talpos
apsauginis voztuvas.

Jrenginio perjungikliy dézutés

- Atlikite iSsamy vizualy perjungikliy dézuciy
patikrinima ir ieSkokite akivaizdziy defekty, tokiy kaip
atsilaisvinusios jungtys ar pazeisti laidai.

- Varzos matuokliu patikrinkite, ar kontaktoriai veikia
tinkamai. Visi 8iy kontaktoriy kontaktai turi bati atviri.



11 TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Vidinio bloko modelis

100/190 3kW el Sildytuvas | 100/240 3kW el.Sildytuvas

160/240 3kW el.Sildytuvas

Maitinimo Saltinis

220-240V~ 50Hz

Nominali jvesties galia

3095W

Nominali srové

13.5A

Nominali galia

Ziarékite techninius duomenis

Matmenys (plotis x aukstis x gylis) [mm] 600*1683*600 600*1943*600
Pakuoté (plotis x aukstis x gylis) [mm] 653*1900*653 653*2160*653
Silumokaitis Plokstelinis Silumokaitis
Elektrinis Sildytuvas 3000W
Vandens tdris jrenginyje 13.5L
Nominalus vandens slégis sistemoje 0.3MPa
Filtro akutés dydis 60
Minimalus vandens srautas 6L/min 10L/min
Cirkuliacinis siurblys
Tipas Nuolatinés srovés variklis
Maksimalus kélimo aukstis 9m
Galia 5~90W
ISsiplétimo indas
Taris 8L
Maks. darbinis slégis 0.3MPa
PrieSslégis inde 0.10MPa
Svoris
Neto svoris 140kg 157kg 159kg
Bruto svoris 161kg 178kg 180kg
Jungtys
Saldymo agento dujy / skyséio pusé @15.9/ @9.52
Vandens pajungimai R1"
DrenaZzo jungtis @25
Jrenginio veikimo diapazonas
Tiekiamo vandens temperatira (Sildymas) +12 ~ +65 °C
Tiekiamo vandens temperatlra (vésinimas) +5~+30 °C
Tiekiamo vandens temperatiira (KVR) +12 ~ +60 °C
Vandens slégis sistemoje 0.1~0.25MPa
(Sildymas / vésinimas)
Buitinio Salto vandens jvado slégis 0.15~ 0.3MPa
+5~+35°C

Aplinkos temperatira (patalpoje)
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Vidinio bloko modelis

100/190 6kW
el.Sildytuvas

100/240 6kW
el.Sildytuvas

160/240 6kW
el.Sildytuvas

100/190 9kW
el.Sildytuvas

100/240 9kW
el.Sildytuvas

160/240 9kW
el.Sildytuvas

Maitinimo Saltinis

220-240V~ 50Hz

380~415V 3N~ 50Hz

Nominali jvesties galia

6095W

9095W

Nominali srové

26.5A

13.5A

Nominali galia

Ziarékite techninius duomenis

Matmenys (plotis x aukstis
x gylis) [mm]

600*1683*600

600%1943*600

600*1683*600

600%1943*600

Pakuoté (plotis x aukstis
x gylis) [mm]

653*1900%653

653"2160%653

653*1900%653

653*2160%653

Silumokaitis

Plokstelinis Silumokaitis

Elektrinis Sildytuvas

6000W

9000W

Vandens tdris jrenginyje

13.5L

Nominalus vandens slégis
sistemoje

0.3MPa

Filtro akutés dydis

60

Minimalus vandens srautas

6L/min

10L/min

6L/min

10L/min

Cirkuliacinis siurblys

Tipas

Nuolatinés srovés variklis

Maksimalus kélimo aukstis

9m

Galia

5~90W

ISsiplétimo indas

Taris

8L

Maks. darbinis slégis

0.3MPa

PrieSslégis inde

0.10MPa

Svoris

Neto svoris

140kg

157kg

159kg

140kg

157kg

159kg

Bruto svoris

161kg

178kg

180kg

161kg

178kg

180kg

Jungtys

Saldymo agento dujy /
skyscio pusé

015.9/ @9.52

Vandens pajungimai

R1"

DrenaZo jungtis

@25

Jrenginio veikimo diapazonas

Tiekiamo vandens
temperatira (Sildymas)

+12~+65°C

Tiekiamo vandens
temperatlra (vésinimas)

+5~+30°C

Tiekiamo vandens
temperatira (KVR)

+12~+60°C

Vandens slégis sistemoje
(8ildymas / vésinimas)

0.1~0.25MPa

Buitinio $alto vandens jvado
slégis

0.15~0.3MPa

Aplinkos temperatira
(patalpoje)

+5~+35°C
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A PRIEDAS. Saldymo agento ciklas

CDE

Vandeniné pusé

Saldymo agento pusé

® @

|
o=

2
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® | MN|®

©)

®7

—— SILDYMAS
—=— VESINIMAS

Bazinis modelis

ABCDE

Vandeniné pusé

Saldymo agento pusé

® O

;;;;;

|
@

@

® | AN|®

——= SILDYMAS
— VESINIMAS

Individualus modelis

=
&

Aprasymas

Aprasymas

Plokstelinis Silumokaitis

Magnetinis purvo atskirtuvas (tiekiamas atskirai)

Srauto jungiklis

3-eigis voztuvas

Saldymo agento skyscio linijos temperaturos jutiklip

Saldymo agento dujy linijos temperataros jutiklis

Karsto vandens talpos temperattros
jutiklis (priedas)

Tiekiamo vandens temperataros jutiklis

Saulés sistemos modulio tiekiamas vanduo (jei yra)

Grjztamo vandens temperatuaros jutiklis

Saulés sistemos modulio grjztamas vanduo (jei yra)

Automatinis nuorintojas

Buitinio salto vandens jvadas

ISsiplétimo indas

Karsto vandens sistemos tiekiamas vanduo

[Nl ool NN ol NU, N QN-N NOVE § \O) e

Cirkuliacinis siurblys

Karsto vandens sistemos recirkul. grjztamas vanduo

Apsauginis voztuvas

Sildymo/vésinimo tiekiamas vanduo

JEEN N
~lo

Atsarginis el Sildytuvas

Sildymo/vesinimo grjztamas vanduo
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PASTABOS
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